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potmunka Tiszasiily energetikai beruhazas
3 Uzenet

Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com> 2023. oktober 27. 11:17
Cimzett: Kft Deconim <tervezes.deconim@gmail.com>, Dezs6 Paréczai <paroczaidezso@gmail.com>, Karancsi Tamas
<karancsi.tamas@jnsztfu.hu>, "olga h. juhasz" <muszakivezeto.tiszasuly@gmail.com>, "Boros Anita - Next Broker
Consulting Kft." <anita@nextbroker,hu>

Tisztelt Cimzettek!

Tegnapi napon helyszini bejarast és egyeztetést tartottunk az 6nkormanyzat épiiletének beruhdzasanal, mely soran
az alabbiakra hivta fel figyelmiink a kivitelez6.

- A 2, emeleti helyiségekben (nagytargyald, hazassagkoté terem) a mennyezet lambéria bontasa feladat volt,
szigeteléssel egyiitt és Uj gipszkarton felllet beépitésével. (A mennezet bontasa utan lattuk, hogy a fédémen
megfeleld tartészerkezet nincs a monolit fodémhez régzitve, igy azt is ki kell épiteni. A felilletek meghatarozasa a
tervben 65m2-ben lett meghatarozva, de az 6sszes feliilet kb. 170 m2 (ez vonatkozik minden érintett téteire, Ggymint
bontas, szigetelés, gipszkartonozas).

- A keleti homlokzat (tizfal) komplett vakolatat le kellett verni és Ujra vakolni, annak allékonysaga nem volt megfeleld
a szigetelés rogzitésére.

- A vasbeton elbtetd és erkély alsé sikjan szintén halozni, illetve glettelni kellett, a festést anélkill nem tudtak volna
megfeleléen elvégezni.

A kérdés, hogy ezen tételek pétmunkaként elszamolhatéak-e a projekt keretében?

Udvéziettel:

Nagy Richard
Polgéarmester i
Tiszasiily Kozségi Onkormanyzat

Karancsi Tamés <karancsi.tamas@jnsztfu.hu> 2023. oktdber 27. 17:20
Cimzett: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>, Kft Deconim <tervezes.deconim@gmail.com>, Dezs6
Paréczai <paroczaidezso@gmail.com>, "olga h. juhdsz" <muszakivezeto tiszasuly@gmail.com>, "Boros Anita - Next
Broker Consulting Kft."” <anita@nextbroker.hu>

Masolatot kap: drfulopgy@gmail.com

Tisztelt Polgdrmester Ur, Tisztelt Cimzettek!

Els6 olvasatra nekem jénak tiinik a dolog, a kbzbeszerzési tandcsadé jovahagyasa mindenképpen sziikséges, hogy
a kivitlezési szerz6dés szabalyos médositasahoz ezek megfelels elére nem lathaté és sziikséges indoklasok.

Udy,

Karancsi Tamas

[Az idézett sz6veg el van rejtve]

Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com> 2023. november 28. 14:58
Cimzett: "olga h. juhasz” <muszakivezeto.tiszasuly@gmail.com>

[Az idézett szdveg el van rejtve]
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pétmunka Tiszasiily energetikai beruhazas

Déaniel Koppandi <daniel.koppandi@gmail.com> 2023. oktéber 31. 10:18
Cimzett: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>, Kft Deconim <tervezes.deconim@gmail.com>, Dezs6
Paréczai <paroczaidezso@gmail.com>, "olga h. juhdsz” <muszakivezeto.tiszasuly@gmail.com>, "Boros Anita - Next
Broker Consulting Kft." <anita@nextbroker.hu>, Karancsi Tamas <karancsi.tamas@jnsztfu.hu>

Masolatot kap: "Gyula Dr.Fulop™ <dr.fulopgy@gmail.com>

Kedves Cimzettek,

a pétmunka tételek résziinkrd! is rendben vannak.

Tovabbi kérdésiink lenne, hogy a pétmunka értéke 15% alatt lenne?
Kdszéndm,

Daniel

dr. Koppdndi Ddniel

Gigyvéd - felel6s akkreditalt kdzbeszerzési szaktanacsado
Tel.: 0620/3695940

Email: daniel. koppandi@gmail.com

hitps://mail.google.com/mail/iu/D/?ik=6b5886451 b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-: 1781 262069079043557&simpl=msg-f:1781262069079... 1/
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Fwd: Potmunka
2 lizenet

Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com> 2023. november 23. 14:01
Cimzett: Karancsi Tamas <karancsi.tamas@jnsztfu.hu>, Daniel Koppandi <daniel.koppandi@gmail.com>, Dezs6 Pardczai

<paroczaidezso@gmail.com>, "Boros Anita - Next Broker Consulting Kft.” <anita@nextbroker.hu>, "olga h. juhasz"
<muszakivezeto.tiszasuly@gmail.com>, Pénziigy <penzugy@tiszasuly.hu>

Tovabbitom a pétmunkakro! tértént email valtast.

Odv.
Nagy Richard

- Forwarded message
Felad6: PE-DA KER Kft. <pedaker@gmail.com>

Date: 2023. nov. 23., Cs, 10:42

Subject: Re: Pétmunka

To: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>
Cc: Paréczai Dezs6 <alfoldiszakerto@gmail.com>

Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com> ezt irta (id6pont: 2023. nov. 22., Sze, 15:42):
Tisztelt Farkas Péter Ugyvezetd Ur!

A pétmunkara vonatkozé ajanlataval kapcsolatban, tovabbitom a beruhézas miiszaki ellenérének véleményt, illetve
kérem egy geygeztetés utan a pétmunkara vonatkozé arajanlat mérséklését.

Udvéziettel:

Nagy Richard

polgarmester

Tiszasily Kozségi Onkormanyzat

-—--—- Forwarded message
Felad6: Dezsd Paréczai <paroczaidezso@gmail.com>
Date: 2023. nov. 22., Sze, 11:08

Subject: Re: Pétmunka

To: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>

Tisztelt Polgarmester ur!

A megkiildétt pétmunka arajanlatot mindenképpen kollaudalini kell!

Elsé sor hogy a kivitelez6 a palyazati egységara ho! szamolhat mindenféle kiegészité munkalatok.

Tovabba a mennyiségeket és a végdsszeget mindenképpen egy egyeztetd targyaldson konszenzus Alapjan
csdkkenteni kell.

Mindezek figyelembevételével azt javaslom iljiink le a kivitelez6vel miiszaki és pénziigyi egyeztetés céljabal.
Tisztelettel:

Dr. Paroczai Dezs6

Miiszaki ellendr

06209358370

Az iPhone-omrdl kiildve
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2023. 11. 28. 15:01 Gmail - Fwd: Pétmunka
2023. nov. 22. datummal, 9:22 idépontban Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com> irta:

------—— Forwarded message --—-—

Feladé: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>
Date: 2023. nov. 20., Hét 8:48

Subject: Fwd: Pétmunka

To: Paréczai Dezs6 <alfoldiszakerto@gmail.com>

Tisztelt Miiszaki Ellentr!

Kérem nézze at az onkormanyzat épiileténél a kivitelezd potmunkaékra vonatkozoé ajanlatat!

Koészdnettel:

Nagy Richard

Polgarmester

Tiszas(ly Kézségi Onkormanyzat

—m——mmeee Forwarded message
Felado: PE-DA KER Kft. <pedaker@gmail.com>

Date: 2023. nov. 20., Hét 8:21

Subject: Pétmunka

To: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>

Udvaziettel:

Farkas Péter +36706000250
Farkas Ddniel +36706000181
PE-DA KER Kft

Lo

<Arazott kéltségvetés Tiszasily potmunka.pdf>
<Potmunka ajanlat Tiszasily.pdf>

Udvéziettel:

Nagy Richard
Polgdrmester
Tiszasiily Kozségi Onkormanyzat

Udvézlettel:

Farkas Péter +36706000250
Farkas Ddniel +36706000181
PE-DA KER Kft

Lo

Udvéziettel:

Nagy Richard
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6b5886451 b&view=pt&search=all&permthid=thread-f: 1783359872307770567&simpl=msg-f:1783350872307... 23
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Polgarmester A
Tiszasiily Kézségi Onkormanyzat

Pétmunka.pdf
@ 3681K

Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com> 2023. november 28. 14:59
Cimzett: “olga h. juhasz” <muszakivezeto.tiszasuly@gmail.com>

[Az idézett szbveg el van rejtve]

.@ Pétmunka.pdf
3681K

hitps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6b588645 1b&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1783359872307770567 &simpl=msg-f:1783359872307...  3/3



Fwd: Potmunka

Targy: Fwd: P6tmunka

Feladd: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>
Datum: 2023. 11. 28. 14:59

Cimzett: olga h. juhasz <muszakivezeto.tiszasuly@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

Feladd: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>

Date: 2023. nov. 23., Cs, 14:01

Subject: Fwd: Pétmunka

To: Karancsi Tamds <karancsi.tamas@jnsztfu.hu>, Déniel Koppandi <daniel.koppandi@gmail.com>,
Dezs6 Paréczai <paroczaidezso@gmail.com>, Boros Anita - Next Broker Consulting Kft.
<anita@nextbroker.hu>, olga h. juhdsz <muszakivezeto.tiszasuly@gmail.com>, Pénziigy
<penzugy@tiszasuly.hu>

Tovabbitom a potmunkakrol tortént email valtast.

Udv.
Nagy Richard

---------- Forwarded message ---------

Felado: PE-DA KER Kft. <pedaker@gmail.com>

Date: 2023. nov. 23, Cs, 10:42

Subject: Re: P6tmunka

To: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>
Cc: Paroczai Dezsd <alfoldiszakerto@gmail.com>

Richédrd Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com> ezt irta (idépont: 2023. nov. 22., Sze, 15:42):
Tisztelt Farkas Péter Ugyvezets Ur!

A pdtmunkdra vonatkoz6 ajanlatdval kapcsolatban, tovabbitom a beruhazas miiszaki ellenérének
véleményt, illetve kérem egy geygeztetés utdn a pétmunkara vonatkozé arajanlat mérséklését.

Udvézlettel:

Nagy Richard

polgarmester

Tiszasiily Kozségi Onkormanyzat

---------- Forwarded message ---------

Felado: Dezs6 Par6czai <paroczaidezso@gmail.com>
Date: 2023. nov. 22., Sze, 11:08

Subject: Re: P6tmunka

To: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>

1/4 2023.11.28. 15:
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Fwa: Potmunka

Tisztelt Polgarmester ur!

A megkildétt potmunka drajanlatot mindenképpen kollaudalni kell!

ElsG sor hogy a kivitelezd a palyazati egysegara hol szimolhat mindenféle kiegészité munkalatok.
Tovabba a mennyiségeket és a végbsszeget mindenképpen egy egyeztetd targyalason konszenzus

Alapjan csokkenteni kell.

Mindezek figyelembevételével azt javasiom iljink le a kivitelezével m(iszaki és pénzigyi
egyeztetés céljabdl.

Tisztelettel:
Dr. Paréczai Dezsé
M(iszaki ellenér

06209358370

Az iPhone-omrél kiildve

I 2023. nov. 22. détummal, 9:22 idépontban Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>
| irta:

Feladd: Richard Nagy <polgarmestertiszasuly@gmail.com>
Date: 2023. nov. 20., Hét 8:48

Subject: Fwd: Pétmunka

To: Paréczai Dezs6 <alfoldiszakerto@gmail.com>

‘ ---------- Forwarded message ---------
|

Tisztelt Mdiszaki Ellendr!

Kérem nézze at az 6nkormanyzat épiileténél a kivitelezd poétmunkakra vonatkozo ajanlatat!

Kdszonettel:

Nagy Richard

Polgarmester

Tiszasiily K6zségi Onkormanyzat

| ==emmmee- Forwarded message -----—---

Feladé: PE-DA KER Kft. <pedaker@gmail.com>

Date: 2023. nov. 20., Hét 8:21

Subject: Pétmunka

To: Richdrd Nagy <polgarmestertiszasuly @gmail.com>

2023.11.28.15:00
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' Udvézlettel:

PE-DA KER Kft

Uavézlettel:

Nagy Richard
Polgarmester )
Tiszasiily Kbzségi Onkormanyzat

Udvézlettel:

Farkas Péter +36706000250
Farkas Ddniel +367060001 81
PE-DA KER Kft

<

Udvézlettel:

Nagy Richard
Polgarmester )
Tiszasiily Kézségi Onkormanyzat

Uavézlettel:

Farkas Péter +36706000250
Farkas Ddniel +36706000181

Fwd: Pétmunka

<Arazott kéltségvetés Tiszasiily pétmunka.pdf>
<P6étmunka ajanlat Tiszasiily.pdf>

2023.11.28.15:0
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Nagy Richard
Polgarmester .
Tiszasiily K6zségi Onkormanyzat

Mellékletek:

Pétmunka.pdf

Fwd: Potmunka

3,6 MB

2023.11.28.15:0
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Tiszasiily Ké6zségi Onkorményzat
Polgédrmesterétol
5061 Tiszasiily, Kiséri Gt 21. szidm Tel: 56/497-000

Ts/ ()} 7 é»‘;b,'cla;. 2
Téargy: Potmunka megrendelése

GLODICS-BAU Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
5137 JASZKISER

Kélcsey u. 19.

Glodics Akos iigyvezeté

Tisztelt Ugyvezet6 Ur!

A Tiszasiily Kézségi Onkormanyzat altal a TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kédszamu
.Onkormanyzati éplletek energetikai  korszeriisitése® cimi palyazathoz
kapcsolédoan az Ondkkel érvényben 1évo, a Kényvtar épiiletének korszeriisitése
targynu kivitelezéi szerz6déstink terhére pétmunka igényt jelentiink be.

A Konyvtar épiilete kozos ingatlanon helyezkedik el a Tiszastilyi Altalanos
Iskoléval, ebbdl kifolyolag a villamos energia ellatasa is az iskola halozatarél térténik.
Az €l6z6 évben az iskola Uzemeltetését az Onkormanyzat atadta a Szolnoki
Tankerileti Koézpontnak. Az tzemeltetési koltségek megosztasa alapteriilet
aranyosan torténik. A fehijitds utan az épiilet energetikai paraméteri jelentésen
megvéltoznak ezért célszeriinek tartjuk a kodzds koltségviselés megvéaltoztatasat. A
fatését biztosito gazellatas mar onalléan lett kialakitva. Az Gizemeltetés atadasa miatt
kezdeményeztiik az épiilet kiilon helyrajzi szamon t6rténé bejegyzését. Ezzel lehetové
valt az 6nallé villamos energiaellatas biztositasa is.

Fenti okok miatt sziikségessé valt a szabvanyos villamosenergia mérdhely
kialakitasa. Mivel ennek kiépitése a homlokzati szigetelés kialakitdasa utan mar
koralményessé és sokkal koltségessebbé valna, ezért kérjiik a Tisztelt Kivitelezdt a
mérdhely kialakitasanak pétmunkaban térténé elvégzésére.

Kérjik, hogy a munkak elvégzésre vonatkozbdan arajanlatot késziteni
sziveskedjenek.

Tiszasiily, 2023. 10. 05.

Tisztelettel:

Nagy Richard
polgarmester



Tiszasiily Kdnyvtar pétmunka

Targy: Tiszasuly Konyvtar pétmunka

Feladd: Loczi Lajos <muszakivezeto.tiszasuly@gmail.com>
Datum: 2023. 10. 05. 12:10

Cimzett: glodicsbau@gmail.com

Tisztelt Glodics Akos Ur!

Csatoltan kiildom a Polgarmester ur levelét a Tiszaslilyi Konyvtar pétmunka igényével
kapcsolatosan.

Udvdzlettel:

Léczi Lajos

miszaki vezetd

+363688955789

Tiszasiily Kozségi Onkormanyzat
5061 Tiszasiily, Kiséri ut 21.

Mellékletek:

Pétmunka Konyvtar.pdf 62,3 KB

1/1 2023.11.27.9:2:



Tiszasily Kozségi Onkormanyzat
5061 Tiszasdly, Kiséri Gt 21.
Nagy Richard, Polgarmester Ur részére, TARGY: P6tmunka rajanlat

Tisztelt Polgdrmester Ur!

T$/147-63/2023. szdm leveliikre reagélva ezen levél mellékletét képz8 tételes kitségvetés alapjin
megkiildom a kért drajanlatot a Tiszasiilyi Kényvtar dj mérdhelyének kialakitasara és annak
jarulékos kdltségeire vonatkozéan.

Kérem vélaszban jelezzenek, ha az ajénlatunk elfogadasra keriil.

Jaszkisér, 2023.11.08.

Tisztelettel:
I d \\
\ Glodics Akos, Ugyvezetd
Glodics-Bau Kft.
Glodics-Bau Kft.
5137 Jészkisér
Kdlcsey Ferenc utca 19.

Adbszam: 29269886-9-16



Név: Kényvtar

Cim: 5061 Tiszasiily,
Mora Ferenc u. 26.
Hrsz.: 253/2

A munka leirasa: Uj mérbhely kialakitisa

Kelt: Jaszkisér, 2023.11.08.

Készitette: Glodics Akos

Koltségvetés fodsszesitd
Megnevezés Anyagkdltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen kéltségei 220000 160000
1.1 Kbzvetlen 6nkéltség dsszesen 220000 160000
2.1 AFA vetitési alap 380000
2.2 Afa 27,00% 102600
3. A munka éra 482600

I

AM?@N

Glodics-Bau Kft.
.. 9137 Jészkisér

Kélcsey Ferenc utca 19.

Addszém: 29069886-9-15
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Munkanem sszesitod

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij dsszege
Eptiletvillamossag 220000 160000
Osszesen: 220000 160000

ky



‘alazds és egyéb kmiivesmunka

sz. Tételszdm Tétel szvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar epységre  Dsszesen
K Uj mérdhely kialakitasa, szabvény szerinti 1db 220000 160000 220000 160000

mérboraszekrény felszerelése a hozz4 tartozd
anyagokkal, foldelés készitése, rakdtés a

meglévd halézatra, egyéb adminisztracios
koltsézek

Munkanem 3sszesen: 220000 160000

®



Nyilatkozat

Tiszasiily Kbzségi Onkorméanyzat
Nagy Richérd polgdrmester
részére

Tisztelt Polgarmester Ur}

Az eredeti kéltségvetésben tervezett hészivattyl alabbi rendelet miatt (2023. dpriliséban
elfogadott EU Klimarendelet értelmében, az unids orszdgokba hészivattyt forgalmazo cégek
feliilvizsgdltdk és aktualizdltdk az értékesitésre keriilé berendezéseiknél alkalmazott
hiitékozegeket, melynek eredményeként a hészivattyukndl az R32-es h{tékbzeget
alkalmazzak, fokozott gydlékonységa miatt a biztonsdgi elbirdsai megvdltoztak. A korébban
tervezett hészivattyus berendezések feliilvizsgdlatat elvégezve - a helyi telepitési
kériilményeket figyelembe véve - vdit sziikségessé a berendezés tipusdnak modositdsa) nem
épithetd be. Az ltalunk javasolt (mellékelt kdltségvetésben szerepls) hészivattyl miszakilag
és dijkoltségileg is megegyezik az eredeti koltségvetésben tervezettével. Kerjiik
szerz6désmodositassal engedélyezni a mielSbbi beépitést és kivitelezéset.

Kelt: Jaszivany, 2023.11.23,

PE - DA KER K]
5135 Jdszivany
Kovesnat di 9'2.
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Név: Polgarmesteri Hivatal

Cim: 506! Tiszasiily, Kelt:  2023.11.20.
Kiséri at 21,
Hrsz.: 16
A munka leirdsa: Fiités koltségv. Készitette: PE-DA KER Kfi.
Székhely: 5135 Jaszivany, Kdvesit
dalo 2.

Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anvagkoltség Dijkdltség
1. Epitmény kbzvetlen koltségei 21664903 7360547
1.1 Kdzvetlen dnkoltség bsszesen 21664903 7360547
2.1 AFA vetitési alap 29025450
2.2 Afa 27,00% 7836872
3. A munka dra 36862322

PE-DA KER KFT.
5135 J4szivany
Kovesat {6 2.

1T



Munkanem Osszesitd

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij dsszege
Falazas és egyéb kémiivesmunka 0 71820
Bédogozas 22455 80025
Megujulé energiahasznosito 11394152 218685
berendezésck

Altalanos épiiletgépészeti szigetelés 387369 214254
Epiiletgépészeti csivezeték szerelése 3294700 2971006
Epiiletgépészeti szerelvények és 6566227 3804757
berendezések szerelése

Osszesen: 21664903 7360547




Falazis és egyéb kimfivesmunka

Ssz. Tételszdm Tétel sz0vege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij tsszesen
epvsépdr egysépre gsszesen
1 33-063- Falatfiirras DN25-DN40 vezetékhez vagy 180 db 0 315 0 56700
22.1.3 atmendcsavaros rogzitéshez, P2, P4
pbrusbeton, 30 cm vastag falazatban
2 33-063- Fodématfiras DN25-DN40 vezetékhez vagy 20 db 0 756 0 15120
22.14 atmendcsavaros rgzitéshez, P2, P4
porusbeton,
Munkanem 8sszesen: 0 71820




Badogozds

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij bsszesen
egysépdr epvségre Gsszesen
1 43-006- K&r keresztmetszetii vezetékek burkolasa. 15m 1497 5355 22455 80025
1.2.1- ives vezetéken, 100 mm kolsé atmérdig

0130105  Hidegen hengerelt aluminium lemez. 0,50
mm Al 99.5 félkemény

Munkanem bsszesen: 22455 80025




Megiijuld energiahasznosité berendezések

Ssz. Tételszdm

Tétel szbvege

Menny. Egység Anyag

egységdr

Dij egységre

Anyag Dij bsszesen

isszesen

75-111-
1.2.1.4-
0015699

75-111-
1.9.3-
0345167

75-111-
1.9.3-
0345168

75-111-90

Leveg6-viz hoszivattyik elhelyezése
kaltérben, 7°C/35°C hémérséklet
tartomanynal, fiités-hiités vagy HMV-
ellatasra, 21-50 kW teljesitmény kdzott
Levegd-viz hoszivattyik elhelyezése
killtérben, 7°C/35°C hémérséklet
tartomanynal, flités-hiités vagy HMV-
ellatasra, 21-50 kW teljesitmény kozon
DAIKIN EWYTO064CZP-A2 levegd-viz
hészivattyn, kiiltéri kivitel, Qf=47,80 kW,
Qh=48,0 kW Cikkszam: EWYTO050CZP-A2

Levegd-viz hoszivattyik beépitéshez
szlikséges tartozékok, elektromos tartozékok
elhelyezése BOSCH elektromos fiités
kondenzatum gyiijt6 talcdhoz 3 méter hosszi
kabeliel. Csz.: 7719003297

Levegé-viz hoszivattyik beépitéshez
szlikséges tartozékok, elektromos tartozékok
elhelyezése BOSCH elektromos fiités
kondenzatum gyiijtd talcdhoz 5 méter hosszi
kabellel, Csz.: 7719003298

Hoszivattyos rendszer beszabalyozasa,
belizemelése

1 db 11248372

1 db 58790

I db 86990

10 6ra 0

30550

1625

18488

11248372

58790

86990

30550

1630

184880

Munkanem dsszesen:

11394152

218685




Altalanos épliletgépészeti szigetelés

Ssz. Tételszém Tétel sziivege

Menny. Egység

Anyag Dij
egyséodr epvségre

Anyag Dij dsszesen

Hsszesen

80-001-
1.3.2.L1-
0125604

80-001-
1.3.2.1.1-
0125605

80-001i-
1.3.2.1.1-
0125631

80-001-
1.3.2.1.1-
0125632

80-001-
1.3.2.1.1-
0125635

Fiitési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkiil), polietilén csdhéjjal csupasz
kivitelben, ragasztassat illetve holégfiivassal
hegesztve, Ontapado ragaszt6 szalag
lezarassal, vagy klipsszel rogzitve, NA 114

mm csoatmérdig Csohéj, falvastagsag: 5 mm.

kils6 csbatmérd 22 mm

Fiitési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkiil), polietilén cséhéjjal csupasz
kivitelben, ragasztassal illetve hélégfuvassal
hegesztve, ntapadd ragaszto szalag
lezarassal, vagy klipsszel rogzitve, NA 114

mm cséatmérdig Csohéj, falvastagsag: 5 mm,

kiils6é cs6atmérd 28 mm

Ftitési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkul), polietilén csdhéjjal csupasz
kivitelben, ragasztassal illetve holégfitvassal
hegesztve, dntapadé ragaszto szalag
lezérassal, vagy klipsszel rogzitve, NA 114
mm csbatmeérdig Csohéj, falvastagsag: 13
mm, killsé csddtméré 42 mm

Fiitési, HMV, 111V vezetékek szigetelése
(ivek. idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkil), polietilén cséhéjjal csupasz
kivitelben, ragasztdssal illetve hélégfivassal
hegesztve, dntapadd ragaszto szalag
lezarassal, vagy klipsszel rogzitve, NA 114
mm csédtmérdig Csdhéj, falvastagsag: 13
mm, kiilsé csoatmérd 48 mm

Fiitési, HMV. HHV vezetékek szigetelése
(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkil), polietilén cséhéjjal csupasz
kivitelben. ragasztdssal illetve holégfuvassal
hegesztve, bntapad6 ragaszto szalag
lezdrassal, vagy klipsszel rogzitve, NA 114
mm csoatmeéréig Csohéj, falvastagsag: 13
mm, kiilsé cséatméré 60 mm

40m

80m

4m

40 m

1164 1067

1164

1067

1965 759

2085 756

2333 756

46560

93120

7861

8340

93320

42680

85360

3056

3024

30240



Altaldnos épilletgépészeti szigetelés

6 80-001- Fiitési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 6 m 2768 756 16608 4536
1.3.2.1.1-  (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
0125638  burkolas nélklil), polietilén csohéjjal csupasz
kivitelben, ragasztassal illetve hélégfuvassal
hegesztve, tntapad6 ragaszt6 szalag
lezérassal, vagy klipsszel rogzitve. NA 114
mm csoatmeéroig Csohéj, falvastagsag: 13
mm, killsé csdatmérd 76 mm

7 80-001- Fatési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 30m 1796 757 53880 22698
1.4.1.1.1-  (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
0125005  burkolds nélkal), szintetikus gumi alapu
kaucsuk cshéjjal csupasz kivitelben,
ragasziassal, Sntapadé ragaszto szalag
lezarassal, NA 108 mm csdatmérdig Cs6héj
AF |, falvastagsag: 8,0 mm, killsé csdatmérd
15 mm

8 80-001- Fiitési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 0m 2256 756 67680 22680
1.4.1.1.1-  (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
0125009  burkolas néikil), szintetikus gumi alapu
kaucsuk cséhéjjal csupasz kivitelben,
ragasztassal, 8ntapado ragasztd szalag
lezarassal, NA 108 mm csbatmérdig CsBhéj
AF1, falvastagsag: 8.5 mm, kitlsd csddtmérd
78 mm

Munkanem bsszesen: 387369 214254




Epiiletgépészeti csovezeték szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység

Anyag
egységdr

Dij
egyséore

Anyag Dij bsszesen

Osszesen

1 81-000- Csovezeiékek bontasa, horganyzott vagy 1000 m
1.1.1 fekete acélcstivek tartoszerkezetrdl, vagy
padiécsatorndbol langvagassal. deponalassal,
DN 50 méretia

[0

81-002- PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, 8 m
3.2.1.2.1-  gumigyiiriis kotésekkel, cs6 elhelyezése
0131002  csdidomokkal. szakaszos t8mérségi

prébaval, horonyba vagy padlécsatornéba,

DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolydcsé

32x1.8x2000 mm, KAEM032/2M

3 81-004- Fiitési vezeték, Fekete acélesd szerelése, 4m
1.4.1.1.1.5- hegesztent kotésekkel, tartoszerkezettel,
0110016  szakaszos nyomdsprobaval, szabadon,
haronyba vagy padlécsatornaba,
iranyvaltozas cs6hajlitassal, DN 32
Vastagfali, varratnélkiili fekete acélcso.
sima. A 37X. 5/4". 42.4x4.0mm

4 81-004- Fiitési vezeték, Fekete acélcso szerelése, 4m
1.4.1.1.1.6- hegesztett kitésekkel, tartoszerkezettel,
0110019  szakaszos nyomasprébaval, szabadon,
horonyba vagy padlécsatorndba,
iranyvaltozas cséhajlitassal, DN 40
Vastagfalil, varratnélktli fekete acélcsé.
sima. A 37X. 6/4". 48.3x4.0mm

b 81-004- Fitési vezeték, Fekete acélcso szerelése, 40 m
1.4.1.1.2.1. hegesztet kstésekkel, tartoszerkezettel,
2-0110022 szakaszos nyomasprabaval, szabadon,
horonyba vagy padlocsatornaba,
iranyvéltozds csoivvel, csoatmérd DN 100
méretig, DN 50 Vastagfali, varratnélkiili
fekete acélcsé, sima, A 37X, 2",
A0 Ixd Smm

6 81-004- Kazanhdzi Oszté-Gyiijté kialakitasa Fiitési 6m
1.4.1.1.2.1. vezeték, Fekete acélcsé szerelése, hegesztett
3-0131241 kotésekkel, tartoszerkezettel, szakaszos
nyomasprdbaval, szabadon, horonyba vagy
padl6csatorndba, iranyvaltozas csdivvel,
csdatmeéré DN 100 méretig, DN 65 Melegen
hengerelt, varratnélkiili acélcsé, MSZ 29-86.
A 37X, 70,0x2,9 mm

7 81-004- Fiitési vezeiék, Horganyzott szénacélcsé 500 m
L.5.1.1.1.1. szerelése, préselt csokotésekkel, csé
2-0337391 elhelyvezése csdidomokkal, szakaszos
nyomasprobaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatorndba. DN 12 - DN 50, DN 15
szénacél kiviil horganyzott ¢s6, d18x1,2,
Cikkszam: 29253

0

1563

2556

3024

4287

5736

1794

533

2332

9772

10844

8637

9331

1358

0

12504

10224

12096

171480

34416

897000

533000

18656

39088

43376

345480

55986

679000



Epilletgépészeti csbvezeték szerelése

8 81-004-
LA
3-0337392

9 81-004-
L5.1L1LLI.
4-0337393

10 81-006-
).1L2.1.1.3-
0243015

1t 81-006-
1.1.2.1.1.6-
0242628

Fiitési vezeték, Horganyzott szénacélcsé
szerelése, préselt csokotésekkel, csd
elhelyezése csoidomokkal, szakaszos
nyomasprobaval, szabadon, horonyba vagy
padldcsatorndba, DN 12 - DN 50, DN 20
szénacél kivt! horganyzott ¢sé, d22x1.5,
Cikkszam: 29254

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcsé
szerelése, préselt cs6kdtésekkel, csé
elhelyezése csbidomokkal, szakaszos
nyomdsprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 25
szénacé| kiviil horganyzott csé, d28x1.5,
Cikkszam: 29255

Réz vezeték, Vordsrézeso szerelése,
kapillaris, kemény forrasztasos
csokdtésekkel, cs6 elhelyezése idomokkal,
szakaszos nyomasprdbaval, ldgy vagy
télkemény kivitelii rézcs6bdl, DN (2
SUPERSAN félkemény vorbsrézcsd, F25 15
%X 1 mm

Réz vezeték, Vorosrézeso szerelése,
kapillaris, kemény forrasztdsos
csokotésekkel, csé ethelyezése idomokkal.
szakaszos nyomasprébdval, lagy vagy
félkemény kivitelii rézcsébol, DN 25
SUPERSAN kemény virdsrézcsd, F 29 28 x
I mm

450 m

200 m

30m

30m

2619

3104

3812

8109

1746

1843

2017

1178550

620800

114360

243270

785700

368600

41610

60510

Munkanem 8sszesen:

3294760

2971006




Epﬁletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szévege Menny. Egység  Anyag egységsdr Dij Anyag Dij
egységre  bsszesen  dsszesen
1 82-000- Szerelvények leszerelése, karimas 10 db 0 2269 0 22690
1.1t szerelvények. DN 100 méretig
2 82-000- Szerelvények leszerelése, menetes 30 db 0 2774 0 83220
1.2.1 szerelvények, DN 50 méretia
3 82-000- Szerelvények leszerelése, kazanhazi 2 db 0 4098 0 8196
1.3.1 szerelvények osztok vagy gyiijtok, idomacél
tartoszerkezettel
4 82-000- Szerelvények leszerelése, kazanhazi 1 db 0 4224 0 4224
1.3.2 szerelvények allvanycsivek,
huzatszabalyozok, miszerek.
csbkompenzatorok. DN 50 méretin
5 82-000- Szerelvények leszerelése, kazanhazi 6 db 0 13051 0 78306
1.3.5 szerelvények légedények, keverdedények
6 82-000- Giz- és fiitésszerelési berendezési targyak 1 db 0 35308 0 35308
42.1.2 leszerelése, ftésszerelési berendezési
targyak kazanok 61-120 kW kozott
7 82-000- Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak 1 db 0 20176 0 20176
4232 leszerelése, fiitésszerelési berendezési
targyak zart tagulasi vagy téptartaly 51-100
liter kézétt
10 82-000- Géz- és fiitésszerelési berendezési targyak 60 db 0 8730 0 523800
4.2.6 leszerelése, fiitésszerelési berendezési
targyak lapradiatorok
I 82-001- Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 30 db 2425 2010 72750 87300
6.2.8- kitls6 vagy belsé menettel, illetve
0121008  hollandival csatlakoztatva DN 15
Iégtelenitdszelep, kifolyé- és locsoldszelep,
tBltészelep HERZ automata légtelenitd,
EPDM tSmitéssel, 0°C-100°C, 1/2", Csz:
1263001
12 82-001- Egyoidalon menetes szerelvény elhelyezése, 3 db 7276 2206 21828 6618
6.3.8- killsé vagy belsd menettel, illetve
0115694  hollandival csatlakoztatva DN 20
légtelenitdszelep, kifolyé- és locsolészelep,
t8hdszelep OVENTROP gyorslégtelenitd
szelep, automatikus zarassal, PN10, DN20,
3/4" km., (0...+110)°C, sargarézbél,
INKRR3INA
13 82-001- Kétoldalon menetes vagy roppantdgyiiriis 2db 39995 3218 79990 6430
7.2.1- szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd
0114001 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15 szelepek. csappantytik (szabalyzo,

fojté-elzaro. beavatkozé) TA STAD* BB

beszabalyozo szelep PN 25 mérocsonkkal,
DN 15, Cikkszam: 52-851-015



Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

14

82-001-
7.2.2-
0121019

82-001-
7.2.8-
0126031

82-001-
7.3.1-
0114002

82-001-
7.3.1-
0342482

82-001-
7.3.2-
0121033

82-001-
7.4.1-
0342499

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiirtis
szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15 pdmbcsap, viz- és gazfocsap HERZ
gombesap elzardkarral, nikkelezen, PTFE
16mitéssel, -30°C-150°C, viz 0°C-110°C,
172" bb. menettel, Csz: 1210001

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kills6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15 biztonsagi szerelvény PNEUMATEX
DSV 15-2,5 H bizt. szelep 1/2" bm.
PSV=25bar, Cikkszam: 5371025

Kétoldalon menetes vagy roppantégyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20 szelepek, csappantytk (szabalyzé,
fojto-elzard, beavatkozo) TA STAD* BB
beszabalyozo szelep PN 25 mérdcsonkkal,
DN 20, Cikkszam: 52-851-020

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiris
szerelvény elhelyezése, killsé vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20 szelepek, csappantyik (szabalyzo,
fojto-elzaro, beavatkozo) Honeywell
visszacsapo szelep, ellenérizhetd, viz
kdzegre, EA tipust, 2.folyadékkat-ig, 3/4",
kiilsé menet+holl., PN25, max 70°C,
(kvs=10), RV277-3/4A

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, killsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20 gémbcsap, viz- és gdzféesap HERZ
gbmbcesap elzarokarral, nikkelezett, PTFE
tomitéssel, -30°C-150°C. viz 0°C-110°C,
3/4" bb. menettel, Csz: 1210002

Kétoldalon menetes vagy roppantogyfirtis
szerelvény elhelyezése, killsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25 szelepek, csappantytik (szabdlyzo,
fojto-elzaro, beavatkozd) Honeywell
visszacsapo szelep, ellendrizhetd, viz
kozegre, EA tipusa, 2.folyadékkat-ig, 1",
killsé menet+hollander, PN25, max 70°C,
(kvs=15). RV277-1A

30 db

2 db

4 db

2db

9 db

4 db

2506

7053

31072

20818

3559

18594

3395

3215

3530

3530

4350

75180

14106

124288

41636

32031

74376

101850

6430

14120

7060

31770

17400



Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

20

22

23

24

25

82-001-
7.4.2-
0121048

82-001-
7.5.1-
0342516

82-001-
7.5.2-
0121059

82-001-
7.6.1-
0342532

82-001-
7.6.2-
0121067

82-001-
7.7.1-
0342548

Kétoldalon menetes vagy roppantégyiiriis
szerelvény elhelyezése, killsd vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25 gémbcsap, viz- és gazfécsap HERZ
gombcesap elzardkarral, nikkelezett, PTFE
tomitéssel, -30°C-150°C, viz 0°C-110°C, 1"
bb. menettel, Csz: 1210003

Kétoldalon menetes vagy roppantdgyiiriis
szerelvény elhelyezése, killsd vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 32 szelepek, csappantyik (szabalyzo,
fojtd-elzdro, beavatkozo) Honeywell
visszacsapd szelep, ellendrizhetd, viz
kozegre, EA tipusi. 2.folyadékkat-ig, 5/4",
kiils6 menet-+holl., PN25, max 70°C,
(kvs=28), RV277-11/4A

Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis
szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 32 gombesap, viz- és gazfocsap HERZ
gdmbcesap elzarokarral, nikkelezett, PTFE
tdmitéssel, -30°C-150°C, viz 0°C-110°C,
5/4" bb. menettel, Csz: 1210004

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilso vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 40 szelepek, csappantylik (szabélyzo,
fojto-elzérd, beavatkozé) Honeywell
visszacsapd szelep, ellendrizhetd, viz
kbzegre, EA tipusu, 2.folyadékkat-ig, 6/4",
kills6 menet+holl., PN25, max 70°C,
(kvs=41), RV277-112A

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 40 gbmbcsap, viz- és gazfécsap HERZ
gombcsap elzardkarral, nikkelezett, PTFE
tomitéssel, -30°C-150°C, viz 0°C-110°C,
6/4" bb. menettel, Csz: 1210005

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése. killst vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 50, DN 65 szelepek, csappantyiik
(szabalyzé. fojté-elzdrd, beavatkozé)
Honeywell visszacsapé szelep, ellendrizhetd.
viz kizegre, EA tipusu, 2.folyadékkat-ig, 2",
kiilsé menet+hollander, PN25, max 70°C,
(kvs=70), RV277-2A

12 db

1 db

1 db

I db

2db

5608

28556

8559

33307

11950

68677

4350

5235

5233

3611

5611

10403

67296

28556

17118

11950

137354

52200

10466

5611

5611

20806
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26

27

28

29

30

31

82-001-
1.7.2-
0121071

82-001-
7.7.3-
0121446

82-00t-
7.7.3-
0722746

82-001-
13.6-
0324166

82-001-
14.1-
0324255

82-001-
16.2.3-
0115752

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 50, DN 65 gdmbcsap, viz- és gazfcsap
HERZ gombcsap elzardkarral, nikkelezett,
PTFE tdmitéssel, -30°C-150°C, viz 0°C-
110°C, 2" bb. menettel, Csz: 1210006

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kills6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 50, DN 65 szennyfogdsziird, gazsziird,
iszap- és levegolevalaszié HERZ szennyfogd:
szlird 2" 0,4 mm, Csz.: 1411106

Kétoldaion menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény ethelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 50, DN 65 szennyfogdsziird, gdzsziird,
iszap- és levegblevélasztd Flamco Flamco
Clean Smart 2" Ecoplus magneses
iszaplevalaszté max. 120 °C, 10 bar, belsé
menetes csatlakozassal, hoszigeteléssel,
Rendelési szam: 30036

Héarom- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon)
menetes vagy roppantogyiirils szerelvény
elhelyezése, kills6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva, DN 50
SIEMENS VBI60.50-73T, DN50 kétut(
véltoszelep (motoros gémbcsap), nyit/zér
miikddés, kvs=73m3/h, beisd menet, PN40,
Csz.: VBI60.50-73T

Két- és haromjératu szelepekhez
elektrotermikus és elektromotoros
hajtémiivek elhelyezése, elektromos bekotés
nélkill SIEMENS GLB341.9E, 2- vagy 3-
pont mitkddésii szelepmozgaté motor DN40-
50 méretii VAI6.../VBI6... és
VAG6.../VBG6... tipusti szelepekhez,
120sec futasidd, kézi allitasi lehetdség és
beépitett végalldskapcsold, AC230V, Csz.:
1 R141 OF

Fiittest szerelvény elhelyezése kiilsé vagy
belsé menetiel, illetve holiandival
csatlakoztatva DN |5 visszatérd elzarészelep
OVENTROP Combi 2 elébedllithaté
visszatérd fiitdtestszelep, egyenes
hazkialakitas, zdrasi funkcidval, PN 10,
DNI1S3, 172", kb., hollandis menetes-toldattal.
kvs=1.70. (2...+150)°C, vorostntvény /
sargaréz, nikkelezent kivitel, 1091162

9 db

2.db

1 db

1 db

1 db

60 db

22244

22849

60312

71818

52089

3880

10403

10403

10403

15636

2522

6847

200196

45698

60312

71818

52089

232800

93627

20806

10403

15636

2522

410820
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32

33

34

35

36

37

38

82-001-
16.2.5-
0116043

82-001-
17.1.2-
0114785

82-004-
3.3.2-
0355184

82-004-
6.1.1.2-
0721019

82-004-
6.1.1.2-
0721023

82-005-
16.2-
0120121

82-005-
17.1.1-
0212206

Fiitdtest szerelvény elhelyezése kiilsd vagy
belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN |5 termosztatikus szelep,
termosztatikus szelep szett OVENTROP AV
9 tipust, 9 fokozatban el8beallithatd
termosztatikus fiitdtestszelep, egyenes
kivitel. kb., hollandis menetes toldattal,
PN10, DNIS, kv/2K=0.67, M30 x 1,5 mm,
(2...120)°C, 1183804

Termosztatikus szelepfej felszerelése
radiatorszelepre, hollandival csatlakoztatva
OVENTROP Uni LHB termosztat, fehér,
M30x1,5 mm, 7-28°C, * I-5, folyadéktdltetii
érzékeldvel, mechanikailag megerdsitett,
vandalbiztos kivitel, 1011410

Kozvetett fiitésii, allé vagy fekvd, beépitett
fiitd csbkigyoval vagy nélkill, tarolé
berendezés clhelyezése és bekdiése,
csokigyo nélkiili kivitel, 500 I-ig HAJDU
HD 500 allo kivitelii, 500 literes, csokigyd
nélkitli, kiilsé hécserélérsl fiithetd tarold,
tiizzomancozott acél tartallyal, aktiv anodos
védelemmel, elektromos fiitéegység utdlag
beépithetd, max. izemi nyomds: 1 MPa,
Csz.: 2142831121

Zart tagulasi tartaly elhelyezése és bekétése
(nyomastartd-, gaztalanité és vizutantsité
berendezések a 82-004-21-es tételtdl), fiitési
€s hiitési rendszerekben, membranos, 81-400
liter kdzdtt ZILMET 150 literes zart tagulasi
tartaly, 6 bar tGInyomasra, cikkszam 4-0301-
150

Zart taguldsi tartaly elhelyezése és bekbtése
(nyomastarto-, gaztalanité és vizutamoshé
berendezések a 82-004-2 | -es tételts]), fitési
és hiitési rendszerekben, membranos, §1-400
liter kdz2ttt ZILMET 250 literes zart tagulasi
tartaly, 6 bar tulnyomasra, cikkszam 4-0301-
250

Manométer elhelyezése, lemezhazas
Manométer lemezhazas, M 20 x 1,5 menettel

'1,6 % pontossdggal PM 1012 tipus, atmérd

100 mm Méréshatar: 0-0.6;0-1.0;0-1.6:0-2.5
bar

Hémérd elhelyezése, egyenes hdmeérs, kicsi
Védoszerelvényes ipari hémérs, MSZ
11210/2-72 kis egyenes homérd 0 C-tol 160
C 63 mm benvalassal

60 db

46 db

1 db

I db

1 db

4 db

4 db

6790

7760

408377

84164

133343

8268

12028

6847

33920

6809

407400

356960

408377

84164

133343

33072

48112

410820

116012

4224

4224

3024

27236
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39

40

41

42

43

44

45

46

82-005-
17.2.1-
0213706

82-005-
22.1.2-
0566692

§2-008-
3.1.4.1.1-
0125702

82-012-
3.2.1.4-
0423461

82-012-
3.2.14-
0423463

82-012-
32.14-
0423465

82-012-
3.2.14-
0423467

82-012-
3.2.1.4-
0423469

Homerd elhelyezése, kdnydk hémérd, Kicsi 12 db 15403
Védoszerelvényes ipari hémérs, MSZ

11210/2-72 kis kdnydk homérs 0 C-tal 160

C 63 mm benvuldssal

Hidraulikus valto elhelyezése és bekotése, 1 db 213382
fali vagy allo tartoszerkezettel, hoszigetelve

100 kW teljesitmény felett FixTrend Tech

hidraulikus valto, 6.2m3/h, (5.71) 2"K +

szigetelés. Cikkszam: FOM_6911

Fiités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyii 6 db 64563
nagyhatasfoki szabédlyozott szivattyu,

menetes vagy karimas kotéssel, egyes

szivattyak, DN 15-25 Wilo Yonos Pico 25/1-

8 nedvestengelyli keringetd szivattya, DN

25, menetes csatlakozassal, A-

energiaosztdly, PN6/10, 1-230V

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 13 db 15510
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros,

1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT

kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x 400 mm,

fiidteljesitmény: 685 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, § db 21820
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2 soros,

1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT

kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x 600 mm,

ftoteljesitmény: 1028 W

Acé¢llemez kompakt lapradiétor elhelyezése, 8 db 25510
széthordassal, tartokkal, bekdtéssel, 2 soros,

1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT

kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x 800 mm,

fiitbteljesitmény: 1370 W

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése. 8 db 29099
széthordassal, tartokkal, bekstéssel, 2 soros,

1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT

kompakt lapraditor 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x1000 mm,

futoteljesitmény: 1713 W

Acéllemez kompakt lapradidtor elhelyezése, 2 db 34604
széthordassal, tartokkal. bekdtéssel, 2 soros.

1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT

kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x1200 mm.

fidteljesitmény: 2056 W

16331

27868

18158

12420

12420

12420

12420

12420

184836

213352

387378

201630

174560

204080

232792

69208

195972

27868

108948

161460

99360

99360

99360

24840



Epﬁletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

47  82-012- Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése. 2db 39765 12420 79530 24840
3.2.1.4- szétharddssal, tartokkal, bekotéssel. 2 soros,
0423471 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT
kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 600x | 400 mm,
fiitdteljesitmény; 2398 W
48  82-012- Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, I db 4845 16834 4845 16834
3.3.14- széthordassal, tartokkal, bekstéssel, 3 soros,
0423565 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT
kompakt lapradiator 33K tipus, 3-soros, 3
konvektorlemez boritassal, 600x 800 mm.,
ftdteljesiimény: 1962 W
49  82-012- Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, 6 db 56255 16834 337530 101004
3.3.1.4- széthordassal, tartékkal, bekdtéssel, 3 soros.
0423567 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT
kompakt lapradiator 33K tipus, 3-soros, 3
konvektorlemez boritassal, 600x 1000 mm,
fiitételjesitmény: 2453 W
50 82-012- Acéllemez kompakt lapradiator clhelyezése, 7 db 65896 16834 461272 117838
33.14- széthordassal, tartokkal, bekdtéssel, 3 soros,
0423569 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT
kompakt lapradiator 33K tipus, 3-soros, 3
konvektorlemez boritassal, 600x 1200 mm,
fiitdteljesitmény: 2944 W
51 82-012- Acéllemez kompakt lapradiator elhelyvezése, 5db 73715 16834 368575 84170
3.3.14- széthordassal, tartokkal, bekoiéssel, 3 soros.
0423571 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT
kompakt lapradiator 33K tipus, 3-soros, 3
konvektorlemez boritassal. 600x 1400 mm.
futSteljesitmény: 3434 w
52 82-016- Daikin Automatika, kdbelezéssel, bekotéssel | db 680532 04582 680532 94582
12.1
53 82-016- Kazanhéz, illetve hékazpont beszabalyozasa, I db 0 240220 0 240220
12.2 belizemelése 23.261 - 45.440 W teljesitmény
kdzbtt
Munkanem Bsszesen: 6566227 3804757




Tiszasuly Kézségi Onkormanyzat
5061 Tiszasiily, Kiséri Gt 21.
Nagy Richard, Polgarmester Ur részére, TARGY: POTMUNKA AJANLAT

Tisztelt Polgarmester Ur!

Tobbsz6ri személyes és irdsban tértént egyeztetésiinkre hivatkozva Cégink elkészitette a Tiszasiilyi
Polgdrmesteri Hivatal energetikai korszerlisitési munkélatai soran keletkezett potmunkakrol az
arajanlatat, amit jelen levél meliéklete tartalmaz.

Amennyiben az drajanlat elbirdlasa megtortént, kérem irdsos visszajelzésiiket annak eredményérét!

laszivany, 2023.11.17.

PE-DA KFT.
5135 Ja&zivany
Kdvesut (il 2.

Adodszam: 25412532-2-16
Tisztelette!:

Farkas Péter, Ugyvezetd
PE-DA KER Kft.



Megrendeld:
Tiszasiily, K6zség Onkorményzata

5061 Tiszasiily, Kiséri at 21. Kelt: 2023.11.23.
Készitette:

Epités cime: PE-DA KER Kft.

5061 Tiszasiily, Kiséri 4t 21.

Hrsz:16

A munka targya:

Tiszasiily Polgarmesteri Hivatal energetikai
korszeriisités és akadalymentesités POTMUNKA

Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkdltséy Dijkoltség
1. Epitmény kdzvetlen koltségei 1165650 1884400
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség dsszesen 1165650 1884400
2.1 AFA vetitési alap 3050050
2.2 Afa 27,00% 823514
3. A munka ara 3873564
DA KIL.
Sl351’llégsﬁv5n?§?\'csm ddile .
" Ad6szam: 25412532-2-16
Aldiras
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Vakaolas és rabicolas

Ssz. Tételszim Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egyvsépdr egvsépre Osszesen
1 K tétel Sériih, laza vakolat leverése a homlokzatrol 110 m2 0 1450 0 159500
(Keleti homlokzat)
2 36-011-006- Uvegszover héla elhelyezése, fuggodleges, 78 m2 800 1950 62400 152100
0190211 vizszintes. ferde vagy ives feliileten
Cemix livegszOvet 150 g/m2, Csz:
K00832010
3 36-090- Vakolatjavitds homlokzaton, a meglazult. 110 m2 810 1220 89100 134200
1.2.2- sérillt vakolat elbzetes leverésével, durva,
0550080  sima kivitelben, hignypotlas 5-25% kbzott

Hvh5-mc. kitiéri, vakolé cementes
meészhabares mészoéppel

Munkanem 8sszesen:

151500 445800

P



Feliiletképzés

Ssz. Tételszdm  Téiel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij tsszesen
epysépar  egvségre gsszesen
I 47-010- Normal nem egyenletes nedvszivoképességii 78 m2 300 700 23400 54600
I.1.1- asvanvi falfeliiletek alapozisa,
04195006 feliiletmegerdsitése, vizes-diszperzids akril
bazist alapozdval, tagoladan feliileten POLI-
FARBE Inntaler diszperzios mélyalapozo
2 K tétel Homlokzatfestés (el6tetd alja 1 2. emeleti 78 m2 1000 1250 78000 97500
terasz alja)
3 47-011- Diszperzios festés miianyag bazish vizes- 105 m2 415 1235 43575 129675
[15.1.1.1- diszperziés fehér vagy gydrilag szinezett
0160001 festékkel, 0j vagy régi lekapari.

alaplelileten. a feltilet Q2-es mindségii
glettelésével vakolaton. vagy gipszkarton
feliileten két rétegben, tagolatlan sima
felileten POLI-FARBE diszperzids belso
fal- és mennyezetfesték. a meglévével
azonos szinben

Munkanem dsszesen:

144975 281775
















